
附件

4.1主要存在问题

昭通市鼎安科技有限公司评价组于2021年8月10日至13日，对该项目进行现场安全检查及报告编制过程中，对项目现场提出了以下主要问题及对应隐患分级情况如下表所示：

表7-1 该项目现场存在的主要问题及隐患分级情况表

	序号
	隐患名称
	隐患等级

	1
	一氯甲烷反应釜现场操作阀门处的管道未做介质名称、流向标识；
	一般隐患

	2
	事故塔的放空管管口朝向通道爬梯；
	一般隐患

	3
	氯化物车间安全阀放散管和排污管未设置介质名称和标识；
	一般隐患

	4
	中控记录的警报信息登记台账中无警报原因的分析记录；
	一般隐患

	5
	老罐区未见重大危险源安全包保责任牌；
	一般隐患

	备注
	表中重大隐患级别是参照《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三〔2017〕121号）及《危险化学品企业重大隐患认定指导目录（试行）》（桂安监管三〔2016〕14号）中的要求进行的分级。


4.2隐患整改情况

	整改后照片
	整改后照片
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	整改说明：氯甲烷反应釜现场操作阀门处的管道已做介质名称、流向标识。
	整改说明：事故塔的放空管管口现已改为背向通道爬梯。

	整改后照片
	整改后照片
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	整改说明：氯化物车间安全阀放散管和排污管已设置介质名称和标识。
	整改说明：老罐区已增设重大危险源安全包保责任牌。

	整改后照片
	整改后照片
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	整改说明：中控记录的警报信息登记台账中警报原因已进行了分析，并作记录。
	


本次安全评价提出5条整改建议，已全部完成整改。 
五、项目评审

1、评审时间：                       
2、评审组织单位：                 
3、评审专家：                  
4、评审地点：                   
5、评审结论：                    
六、项目附件

1、附件名称：（评价报告现场图片电子版）

2、附件描述：（现场图片说明）
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照片1 评价人员现场照片

左一：向荣鼎（一级评价师） 左二：陆朝春（二级评价师）

右一：企业陪同人员黄恩部  右二：张红兴（一级评价师）
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照片2 甲醇罐区消防水炮      照片3 甲醇罐区越管踏步
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照片4  甲醇罐区可燃气体检测报警器  照片5罐区防护用品箱
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照片6 硫酸储罐   照片7 罐区二
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照片8 罐区二内的洗眼喷淋器    照片9甲醇卸车鹤管
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照片10 200单元有毒气体检测报警器     照片11工艺管线上的压力表和流量计
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照片12 200单元      照片13 厂区道路

[image: image19.jpg]


 [image: image20.jpg]



照片14 液氮储罐     照片15一氯甲烷压缩机房门口的消火栓
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